


 

 

 

JIS Q 17050-1 に基づく自己適合宣言書（MM-JTS-002 付属書） 

 

 

 

建築物省エネ法に係る｢他人から供給された熱｣の一次エネルギー換算係数（平成２８年度分） 

 

一般社団法人 日本熱供給事業協会が定めた「熱供給事業における冷熱・温熱別換算係数算

出に係るガイドライン」29 熱第 96 号に基づく本係数は以下の通りです。 

 

営業地域名 みなとみらい 21 中央地域 

所 在 地 横浜市中区桜木町ほか 

事業者名 事業登録番号 みなとみらい二十一熱供給株式会社 第 024 号 

 

原・燃料使用量 計 冷熱 温熱 

ガ ス（1000 ㎥） 20,051 3,062 16,988

ＬＰＧ（ｔ） 0 0 0

石 炭（ｔ） 0 0 0

電 力（МＷｈ） 61,347 56,138 5,210

灯 油（ KL ） 8 1 7

販売熱量（ＧＪ） 1,370,395 794,624 575,771

ＣＯＰ 0.91 1.15 0.70

※１．一次エネルギー換算値 ガス：45MJ/m3、電力：9.76MJ/kWh 

※２．原・燃料使用量の冷熱・温熱・計は、それぞれで小数点第一位において四捨五入して

いるため、冷熱・温熱の合計と計が一致しない場合があります。 

 

｢他人から供給された熱｣の 

一次エネルギー換算係数（kJ/kJ） 

冷熱 

 

0.87 

温熱 

 

1.42 

 

 

 


